Rozdzielnica podtynk 3x18
IP40; Il KL ochr. 425x610x105
z drzwiczkami biatymi

IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
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Legenda

IWHY Lampka kontr. napiecia

MCB/B
B¢ Wylacznik instalacyjny 31P

_Xd—

Roztgcznik 3P

CB/B
b€ Wytgcznik instalacyjny 1P

* RCBO/B
1 Wytgcznik réznic.-prad. z czt.nadprad.

* RCCB
Li Wytacznik réznic.-prad.bez czt. nadprad.
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Obiekt: Remont i przebudowa bud. sanatorium "LELIWA"
w Rymanowie Zdroju; ul. Wyspianskiego 2; dz.nr 434
Inwestor: Uzdrowisko Rymanow S.A. w Rymanowie Zdroju

ul. Zdrojowa 48; 38-481 Rymandow Zdrd|
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